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	Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5096
от «04» января 2019 года
на бланке № ________
на 2 листах
Редакция 01


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «04» января 2019 года

электролаборатории ремонтно-энергетического производства №42
Открытого акционерного общества "Минский механический завод имени С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО"
	№ пункта
	Наименование объекта

испытаний
	Код


	Характеристика

объекта испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА 

устанавливающих требования к

	
	
	
	
	объектам испытаний
	методам испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Электроизолирующие средства.

Перчатки, боты, галоши.
	22.19/

29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой  50 Гц с измерением тока утечки
	ТКП 290-2010

п. 4.11.2, п.4.12.2

Приложение Е
	 МВИ.МН 433-2013

	2.1
	Ручной электроизолирующий инструмент
	25.73/

29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц
	ТКП 290-2010

п.4.17.2

Приложение Е
	 МВИ.МН 433-2013

	3.1
	Указатели напряжения до 1000 В
	26.51/

29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц
	ТКП 290-2010

п.4.5.10

Приложение Е
	 МВИ.МН 433-2013

	3.2
	
	
	Проверка повышенным напряжением
	
	

	3.3
	
	
	Напряжение индикации.
	
	

	3.4
	
	
	Ток, протекающий чрез указатель при наибольшем рабочем напряжении.
	
	


	4.1
	Указатели напряжения выше 1000 В
	26.51/

29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц


	ТКП 290-2010

п.4.5.3

Приложение Е
	 МВИ.МН 433-2013

	4.2
	
	
	Напряжение индикации
	
	

	5.1
	Указатели напряжения для проверки совпадения фаз
	26.51/

29.113
	Испытание рабочей и электроизолированных частей  повышенным напряжением частотой 50Гц
	ТКП 290-2010

п.4.6.2

Приложение Е.
	 МВИ.МН 433-2013

	5.2
	
	
	Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения
	
	

	6.1
	Штанги электроизолирующие
	25.73/

29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц
	ТКП 290-2010

п.4.2.2

Приложение Е.
	 МВИ.МН 433-2013
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