
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «07» июля  2008г.
электротехнической лаборатории

Частного производственного унитарного предприятия

«Гомельский энерготехсервис»

	Наименование объекта или вида испытаний
	Код

МКС
	Характеристика объекта или вида испытаний
	Обозначение НД, устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям объектам испытаний
	методам испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	Заземляющие устройства


	
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Измерение сопротивления заземляющего устройства

Проверка цепи «фаза-нуль» 


	ПУЭ п. 1.8.36.2

ПТЭ пр.Э1 п.24.4

ПУЭ п. 1.8.36.5

ПТЭ и ПТБ Пр.Э1

п. 24.3 таб.36;38

ПУЭ п. 1.8.36.4

ПТЭ и ПТБ

Э2.13.7 «г»
	МВИ 655-2005

МВИ 044-2005

МВИ 655-2005

МВИ 041-2005

МВИ 658-2005



	Электроуста-новки, аппа-раты, вторич-ные цепи, электропро-водки напря-жением до 1000 В


	
	Измерение сопротивления изоляции

Проверка наличия цепи между зазем ленными установ-ками и  элементами заземленной уста-новки
	ПТЭ и ПТБ Пр.Э1

п. 26.1

ПУЭ п. 1.8.34.1

п. 1.8.39

ПТЭ и ПТБ 
Пр. Э1

п. 26.5


	МВИ 042-2005

МВИ 655-2005

МВИ 044-2005
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	1
	2
	3
	4
	5

	Силовые кабельные линии


	
	Измерение сопротивления изоляции
	ПУЭ п. 1.8.37.2

ПТЭ и ПТБ 
Пр. Э1

п. 6.3.

	МВИ 042-2005

	Электродви-гатели переменного тока


	
	Измерение сопротивления изоляции


	ПТЭ и ПТБ 
Пр. Э1

п. 21.2.

ПУЭ п. 1.8.15.2

таб. 1.8.8

	МВИ 042-2005



	Устройства выравнивания электрических потенциалов в  животновод-ческих и дру-гих помеще-ниях


	
	Оценка реакции животных, измерение распределения напряжения прикосновения и шага 


	ПТЭ и ПТБ 
Пр. Э1

п. 26.10

РД BY
008.609.90-099-2005
	МВИ 654-2005

	Силовые трансформа-торы, авто-трансформа-торы и масляные реакторы


	
	Измерение сопротивления изоляции

Измерение сопро-тивления обмоток постоянному току


	ПУЭ п. 1.8.16.2

ПТЭ и ПТБ 
Пр. Э1

п. 2.2

ПУЭ п. 1.8.16.4

ПТЭ и ПТБ 
Пр. Э1

п. 2.7

	МВИ 042-2005

МВИ 044-2005



	Сборные и соединитель-ные шины


	
	Измерение пере-ходного сопротив-ления болтовых контактных соеди-нений


	ПУЭ п. 1.8.24.3

ПТЭ и ПТБ 
Пр. Э1

п. 8.5


	МВИ 044-2005
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	1
	2
	3
	4
	5

	Масляные и электромаг-нитные вык-люючатели


	
	Измерение сопротивления изоляции

Измерение сопротивления постоянному току


	ПУЭ п. 1.8.18.1

ПТЭ и ПТБ
Пр. Э1

п. 11.1

ПУЭ п. 1.8.18.5

ПТЭ и ПТБ
Пр. Э1

п. 11.4

	МВИ 042-2005

МВИ 044-2005



	Разъедините-ли, короткоза-мыкатели и отделители
	
	Измерение сопротивления изоляции

Измерение сопротивления постоянному току


	ПУЭ п. 1.8.21.1

ПТЭ и ПТБ
Пр. Э1

п. 15.1

ПУЭ п. 1.8.21.3

ПТЭ и ПТБ 
Пр. Э1

п. 15.4

	МВИ 042-2005

МВИ 044-2005



	Выключатели нагрузки


	
	Измерение сопротивления изоляции

Измерение сопротивления постоянному току


	ПУЭ п. 1.8.20.1

ПТЭ и ПТБ 
Пр. Э1

п. 13.1

ПУЭ п. 1.8.20.3

ПТЭ и ПТБ
Пр. Э1

п. 13.3

	МВИ 042-2005

МВИ 044-2005



	Электродвига-тели перемен-ного тока


	
	Измерение сопротивления постоянному току


	ПУЭ п. 1.8.15.4

ПТЭ и ПТБ 
Пр. Э1

п. 21.4

	МВИ 044-2005
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	1
	2
	3
	4
	5

	Электроуста-новки жилых и других зданий



	
	Ток утечки на землю
	СНиП 2.08.01-89

(П2-2000)
	МВИ 656-2005

	Устройства защитного отключения (УЗО)


	
	Отключающий дифференциальный ток


	ГОСТ 30339-95 п.4.2.9;

СНиП 2.08.01-89 

(П2-2000)
СТБ ГОСТ Р 50807-2003   п.5.3
	МВИ 657-2005



	
	
	Неотключающий дифференциальный ток
	СТБ ГОСТ Р 50807-2003   п.5.4
	МВИ 657-2005



	
	
	Время отключения  при номинальном дифференциальном токе 

	СТБ ГОСТ Р 50807-2003   п.5.14

Таблица 4
	МВИ  657-2005
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